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energetska u � inkovitost 

„Dva primera  dobre prakse“

Predavanje En.ob � ina 18. Oktober 2011

Andrej R�išnik, univ.dipl.in�.arh.
Protim R�išnik Perc arhitekti in in�enirji d.o.o.
protim@rzisnik-perc.si
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Predstavitev treh primerov dobre prakse:

• primer maksimalne energetske u � inkovitosti

leto izgradnje 2011

Poslovni objekt Kobra (Šentjernej)
Protim R�išnik Perc

• nizkoenergetska stavba v obratovanju

leto izgradnje 2009

Poslovni objekt Cubis (Šen� ur)
Protim R�išnik Perc
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robni pogoji

s

parcela: 3.503 m2
objekt: 1500 m2
cca 30 PM

Za�eleni sistemi za izkoriš � anje 
regenerativnih energetskih virov:

zbiranje de�evnice
� rpanje podtalnice
geotermalne sonde
toplotna � rpalka
talno ogrevanje
prezra � evalna naprava
sprejemniki son � ne energije
fotovoltai � na elektrarna
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inštalacije v situaciji

1 vodna vrtina 2 m 3/h
2  vodna vrtina 0,5 m 3/h
3  geotermalne sonde 100 m
4  ponikovalna vrtina 6 m
5  razdelilnik zemeljskega 

prenosnika DN 500
6  zemeljski prenosnik 

6x DN 315
7  vkopan rezervoar za de�evnico

s hidroforno postajo; V = 40 m 3

8  FVS
9  SSE
10 integriran FVS
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energetska shema

1  zbiralnik za de�evnico 
2  � rpanje podtalnice
3  geotermalne sonde
4  prenosnik toplote
5  toplotna � rpalka
6  hranilnik hladu
7 hranilnik toplote
8  prenosnik toplote
9  talno ogrevanje
10 konvektor
11 prezra � evalna naprava
12 sprejemniki son � ne energije
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zemeljski prenosnik

pretok zraka 4.255 m 3/h
prihranek pozimi: 4.600 kWh
prihranek poleti: 3.100 kWh
prihranek skupaj: 7.700 kWh
prihranek el. en.: 2.200 kWh
letni prihranek: 370 €
investicija ocena: 30.000 €

zmanjšanje CO 2: 1,2 t
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tloris 1. nadstropja
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detajl terase
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hortikulturna ureditev 
naravna senca

En.ob� ina, 18. oktober 2011



�����������	� ��

>ü?�?�?�?�?"?�?�>Ì?�?�?�?�?�? >Ì>÷?�?�?�?


povzetek investicije

En.ob� ina, 18. oktober 2011

Celotna izvedba – 1.845.000  € (brez DDV) 
1500 m2 koristnih površin

gradbena in obrtniška dela z zunanjo ureditvijo 850. 000 €
elektro inštalacije 250.000 €
fotovoltai � na elektrarna 120.000 €
strojne inštalacije v objektu 300.000 €
geotermalne sonde 35.000 €
zemeljski prenosnik 30.000 €
notranja oprema 120.000 €

izvedba 1.230 €/m2

projektna dokumentacija (PGD, PZI, PZR, PID) 65.000 €
projektna dokumentacija nizkoenergijski rešitev 30.0 00 €
Nadzor 45.000 €

*Ni bilo glavnega izvajalca. Investitor je sam koordiniral izvedbo, direktno z vsemi    
izvajalci posebej.
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tloris 2. nadstropja

površina: 2.700 m2
delovna mesta: 167
površina/delovno mesto: 16 m2
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karakteristi� ni prerez 2. nadstropja
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podatki o porabi energije za 
sezono 2010/11

En.ob� ina, 18. oktober 2011

Objekt (podatki za letno rabo - 2010/11):
koristna površina 15.000 m 2 K2+K1+ P+1N+2N

poraba zemeljskega plina: 40.637 m 3

oddana energija v sistem: 365,43 MWh
letni izkoristek kotlovnice: 95%

II. nadstropje (podatki za letno rabo - 2010/11):
koristna površina 2650 m 2; št. delovnih mest 167
Drugo nadstropje je energetsko lo� ena enota ve� namenske stavbe

raba toplotne energije: 100,40 MWh
specifi � na raba energije 37,87 KWh/m 2

letni strošek za zemeljski plin: 7.000 €
specifi � ni mese � ni strošek ZP: 0,22 €/m 2, mes
strošek na delovno mesto: 42 €/a oziroma 3,5 €/mes

raba elektri � ne energije: 142 MWh
raba el. energije za hlajenje: 10 MWh
letni strošek za el.: 15.700 €
specifi � ni mese � ni strošek el.: 0,49 €/m 2, mes
strošek na delovno mesto: 94 €/a oziroma 7,8 €/mes

FVE proizvodnja el. energije: 51 MWh
*letni prihodki iz prodaje el. energije  19.700 €
*upoštevana subvencija – prihodek 2010/11  
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Hvala za pozornost.

En.ob� ina, 18. oktober 2011


